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   українською:  В даній кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено систему електропостачання промислової бази та механічного цеху, що входить до складу цього підприємства. Цех налічує 31 електроприймач, підприємство 19 цехів. У процесі проектування було враховано основні характеристики приймачів електричної енергії. У розрахунку було розглянуто два варіанти електропостачання для цеху та два варіанти для всього підприємства, з яких у кожному випадку було обрано найбільш підходящий та вигідний варіант, з урахуванням усіх технічних та економічних особливостей цього підприємства. Для варіанта цеху, що залишився, був зроблений докладний електротехнічний розрахунок електричного та аварійного освітлень. Для всіх цехів перевірено необхідність компенсації реактивної потужності та підібрано конденсаторні компенсуючі пристрої. Також враховано струми короткого замикання в характерних точках системи, проаналізовано якість напруги цехової мережі та розраховано відхилення напруги для характерних електроприймачів. Було спроектовано необхідне заземлення та пристрій блискавкозахисту. Розраховано та відбудовано уставки реле захисту: кабельних ліній розподільної мережі підприємства; трансформаторів ГПП; повітряної лінії. .                                                                                                                                                   

англійською:  In this bachelor's qualification work, the power supply system of the industrial base and mechanical shop, which is part of this enterprise, was developed. The workshop has 31 electrical receivers, the enterprise has 19 workshops. In the design process, the main characteristics of electrical energy receivers were taken into account. In the calculation, two power supply options for the workshop and two options for the entire enterprise were considered, from which the most suitable and profitable option was chosen in each case, taking into account all the technical and economic features of this enterprise. For the remaining version of the workshop, a detailed electrical calculation of electrical and emergency lighting was made. The need for reactive power compensation was checked for all workshops and capacitor compensating devices were selected. Short-circuit currents at characteristic points of the system are also taken into account, the quality of the workshop network voltage is analyzed, and voltage deviations for characteristic electrical receivers are calculated. The necessary grounding and lightning protection device were designed. The protection relay settings of: cable lines of the company's distribution network were calculated and rebuilt; GPP transformers; air line.
